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Auftraggeber 

TSH System GmbH 
Fürstenrieder Str. 250 
81377 München 
() 

Erstellt durch die 
notifizierte Stelle 

ift Rosenheim GmbH 
Theodor-Gietl-Straße 7-9 
83026 Rosenheim 
(Deutschland) 

Nummer der 
notifizierten Stelle 0757 

Bezeichnung 
"TSH feuerhemmendes Brandschutzfenster mit Öffnungs-
flügel" (nach den Angaben des Auftraggebers) 

Klassifizierung 

Klassifizierung zum Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und 
selbstschließende Eigenschaft 
nach EN 13501-2:2007+A1:2009 / EN 13501-2:2016 

Ausgabenummer 2 

 
   

Feuer- und Rauch-

schutzabschluss 

 

Klassifizierung 

EI2 30-S200C2 

 
ift Rosenheim   
26.03.2019   
   

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.  Andreas Grass 
Stv. Leitung Produktzertifizierung  Projektingenieur 
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle  Zertifizierungs- & Überwachungsstelle 

 
 
 

 

Grundlagen 

EN 13501-2:2007+A1:2009 
EN 13501-2:2016 
EN 1363-1:2012 
EN 1634-1:2014+A1:2018 
EN 1634-3:2004/AC:2006 
EN 1191:2012 
EN 16034:2014 

Verwendungshinweise  

Dieser Klassifizierungsbericht 
definiert die Klassifizierung, die 
dem Bauteil gemäß Produkt-
name in Übereinstimmung mit 
dem Verfahren nach  
EN 13501-2 zugeordnet wird.  
Dieses Dokument stellt keine 
Typengenehmigung oder Zerti-
fizierung dar.  

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probe-
körper. 
Die Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften des Pro-
dukts. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüfdokumen-
tationen“. 
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